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Tiistai 11-11-1997 09:25:31   MJD : 50763.39272					50760


Kommentoinut : atr


2 KANA


Tehomittauspaikan ympäristöseuranta aloitettu kanavilla


14 (TehoTemp) ja 15 (TehoHumi).





Tiistai 11-11-1997 12:54:29   MJD : 50763.53783


Kommentoinut : atr


2 KANA


TehoTemp kanavan 14 skaalaus: coeff=4.908E-1,const=-1.042E3


TehoHumi kanavan 15 skaalaus: coeff=4.908E-1,const=-1.002E3





Tiistai 11-11-1997 13:35:52   MJD : 50763.56657


Kommentoinut : atr


4 KANA


Ruuvasin vielä hieman Tehoseurannan kanavia:


TehoTemp const=-1042 -> -1044


TehoHumi const=-1002 -> -997





Tiistai 11-11-1997 13:47:11   MJD : 50763.57443


Kommentoinut : atr


2 KANA


Korjaus edelliseen TehoTemp const= -1042





Tiistai 11-11-1997 13:55:04   MJD : 50763.57991


Kommentoinut : atr


3 KANA


Ja taasen korjaus: TehoHumi const takaisin -997 -> -1002,


ei pitäisi näemmä hätiköidä noissa mittauksissa. :)


Näytääpi Taipon buhvelikortti olevan aika hyvin kutsissa.





Perjantai 12-12-1997 06:49:12   MJD : 50794.28417


Kommentoinut : TaMa


4 TEHO


Kokeilimme Immosen kanssa teholabran ilmastointikoneen häiriköin-


nin lopettamiseksi (RH) ajamista luukut auki yön yli. Jakso ei


tyyntynyt, mutta pikkupaukutus väheni, kiertoilman määrä kai kas-


voi merkittävästi.





Perjantai 12-12-1997 07:14:00   MJD : 50794.30139


Kommentoinut : PI


5 TEHO


Säädin teholabran poistoilmaventtileitä pienemmälle. Siis kello-


labran puoleisessa päässä olevat kolme venttiiliä. Ne olivat


täysin auki ja pienensin aukot noin puoleen. Ilmastointikoneen


luukku on edelleen auki. Saapa nähdä, onko tällä vaikutusta


kosteusarvoihin.





Sunnuntai 14-12-1997 14:29:38   MJD : 50796.60391


Kommentoinut : TaMa


2 TEHO


Tipautin Teho-RH:n asetusarvoa 45% -> 40%, tuntuu silti lykkäävän täysillä?





Sunnuntai 14-12-1997 16:37:53   MJD : 50796.69297				50790


Kommentoinut : TaMa


1 TEHO


Pudotan teho-RH:n asetusarvon 40% -> 35%.





Maanantai 15-12-1997 07:41:07   MJD : 50797.32022


Kommentoinut : Tama


4 TEHO


Selvästikään ei teho-RH:n kostutus riitä päiväsaikaan, kun il-


manvaihto on suurimmillaan. Suljimme HIRVEÄLLÄ jynttäyksellä


paluilman reitin kokoushuoneesta (jossa oli kokous) Immosen kanssa.





Maanantai 15-12-1997 08:01:22   MJD : 50797.33428


Kommentoinut : TaMa


2 TEHO


Kopioin bufferin tiedostoon C:\hand\bufferi.97. Outo hyppy eilen


TempLabMd-kanavalla, kun muutin kostutusta eilen!!





Maanantai 15-12-1997 08:53:13   MJD : 50797.37029


Kommentoinut : PI


4 TEHO


Kokoushuoneen paluuilman tukkimisella ei näyttänyt olevan merkit-


tävää vaikutusta. Olen nyt säätänyt teholabran poistoilmaventtii-


lit minimiinsä, joten ilmanvaihdon pitäisi olla jo melko vähäistä.





Tiistai 16-12-1997 05:47:21   MJD : 50798.24121


Kommentoinut : TaMa


3 TEHO


Nostin kostutuksen asetusarvoa teholabrassa muutamalla prosentil-


la, noin ->38%, sillä pitäisi tulla haluttu 45%. Annan luukun ol-


la vielä auki, katsotaan sen sulkemisen vaikutus erikseen.





Tiistai 16-12-1997 09:10:41   MJD : 50798.38242


Kommentoinut : TaMa


1 TEHO


Suljen teholabran etupaneelin, ilmankierto vähenee.





Tiistai 16-12-1997 11:59:34   MJD : 50798.49970


Kommentoinut : PI


2 TEHO


Muutin teholabran kostutuksen asetusarvoa 38 -> 43 %.





Keskiviikko 17-12-1997 14:58:51   MJD : 50799.62420


Kommentoinut : PI


1 TEHO


Muutin teholabran kosteuden asetusarvoa 43 % -> 40 %.








Perjantai 19-12-1997 06:37:48   MJD : 50801.27625					50800


Kommentoinut : TaMa


2 TEHO


Teholabon kosteus näyttää vihdoinkin asettuneen vakioiseksi, syy-


tä en tiedä.
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